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NOTA:

1- O Quadro Geral de Baixa Tensão deverá ser fornecido do tipo Sobrepornas, nas dimensões
(0,6x0,8x0,25)mts.

2- Os disjuntores deverão ser fornecidos e instalados no padrão DIN, conforme detalhado no
memorial descritivo.

3- Os dispositivos "interruptores DR" de corrente nominal residual de 30mA. São destinadas a
proteção de pessoas contra corrente de fuga à terra, exigidos na ABNT  NBR 5410/2004.

4- É obrigatório o uso de advertências fixadas na face da tampa de todos os quadros de
distribuição de enrgia, seguindo a ABNR NBR 5410/2004.

5- É obrigatório seguir a sequência de fases "R, S, T" no mesmo eletroduto de potência que
alimenta o painel QGBT e Painel de Potência das bombas, para que não ocorra o desfaseamento
em função do campo eletromagnético induzido sob condutores elétricos.
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