
NOTA:

1. - Valor Recomendado.

2. - Valor Mínimo.

3. - O reaterro da vala deverá ser feito com emprego de compactação mecânica

(compactador Manual tipo Sapo)

4.  - Considerar para toda malha de aterrmento cabo de cobre nú #50,00mm², 7

fios conforme NBR 5419-2015.
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