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Elaboração de Projeto Retrofit Elétrico e Hidráulico da Casa de Bombas e
Impermeabilização dos Reservatórios do Teatro Arena da

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)Tubulação Existente

Tubulação Projetada

LEGENDANOTAS:

01 - As tubulações existentes não encontram-se no mesmo eixo, podendo variar 4 cm. Essa correção deverá
ser feita no momento da execução da tubulação em PEAD, visto que o material permite essa correção;

02 - Registro de espera para conexão do mangote da tubulação de descarga;

03 - O comprimento das tubulações podem variar de acordo com a instalação em campo.
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TUBULAÇÃO DE DRENAGEM - DN 50mm
(VAI PARA CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL

EXISTENTE - Q21-AP-257)
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